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HKN.600-16,32,45,70/ $6 /13/AE/<5F - TWREYNELG
ENEL ;

R -

OCENA JAKOSCI WODY |‘ 23 .00 08

| lloé¢ zatacznikow 5/3'/3«! ‘

Na podstaWIe {‘( lli? ................................................. |

e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekql Samtarnej (t _] Dz U
z2011r. Nr 212, poz. 1263)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)

* § 141 §16 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 Nr 61, poz. 417 z pdzn. zm.)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach nr Gro 16/1, Gro 32/1, Gro 45/1 i Gro 70/1 z poboréw
probek wody dokonanych w dniach 05.03.2012r., 21.05.2012r., 30.07.2012r., 05.12.2012r. z:

wodociagu publicznego Zelechéw w punktach:

- Hotel ,,Kot” ul. Rozalinska 9, Siestrzen 2 kran w kuchni
- Hotel Palatium ul. Przy Trasie 6, Huta Zabiowolska — kran w kuchni

oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badan w/w probek — nr sprawozdania: 255/12 z dnia
13.03.2012r., 669/12 z dnia 29.05.2012r., 1064/12 z dnia 07.08.2012r., HKL.9051.1.06731.2012r. z dnia
17.08.2012r., PBP/6731P/12 z dnia 02.08.2012r., OL/LBW.6002-1148/12 w dniu 06.08.2012r., 1790/12
z dnia 11.12.2012r. wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 9 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Zelechow
zarzgdzanego przez Urzad Gminy Zabia Wola ul. Gléwna 3, 96-321 Zabia Wola

;sz_w_nuie:
1. Urzad Gminy Zabia Wola

ul. Gléwna 3
96-321 Zabia Wola
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Do wiadomoéci:

1. Zzaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonéw
ul. Spoldzielcza 105
96-320 Mszczondéw



